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図1 屋根断熱の標準図（垂木の下に吹付ける場合）
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図2 屋根断熱の標準図（垂木間に吹付ける場合）
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吹付けウレタンフォーム

現場に用意するもの 各部の施工解説
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スプレーガンは吹付け面に90°

ホースをしっかり握る

吹付けの正しい姿勢

吹付け施工に必要なスペース
1m程度

90°

吹付け面

用具類

施工車の駐車スペース

※高所作業が必要な現場など、必要に応じてローリング
　タワーもご用意ください。

吹付け施工には安定した足周りが必要です。吹付

け面に対して垂直に、1m程度離れて吹付けるの

が基本です。作業に十分なスペースが確保されて

いるか確認してください。

スプレーガンを利き手に構え、もう一方の手でホースを握ります。ホースが足下に絡み付いたりすると転倒する危険性がありま

す。ホースは腰より上でしっかり握ってください。壁面からは約1m程度離れて吹付けるのが目安です。壁面の上の方では脚立を

使い、下部ではしっかりかがんで、壁面に対してスプレーガンを90°に保つのがコツです。

吹付け現場に近接して2トン

車が駐車できるスペースを確

保してください。

吹付け現場には次のものを必ず用意してください。

屋根

天井

図3 天井断熱の標準図 図4 天井断熱の標準図（ベランダ下の断熱）

吹付けの様子fig.01 吹付け完了後fig.02

スプレーガンを上向き（吹付け面に垂直になるよう）に構

え、上方から下方に向かって吹付けていくのが基本です。

吹付け作業に支障をきたしますので、この作業の前に野

縁は組まないでください。垂木の間に吹付ける場合、面戸

板を施工することを忘れないようにしてください（図2）。

スプレーガンは吹付け面に垂直になるようにしてくだ

さい。

上部がベランダなど外気に接する部位も忘れず施工し

てください（図4）。

吹付けの様子fig.03 吹付け完了後fig.04

足場用板3・6・9・尺脚立

吹付け施工
吹
付
け
施
工

※道路に停める場合は道路使用許
　可証を取っておいてください。
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図11

図12

結
露
対
策

防露計画の基本的な考え方

防露性能の確保に関する配慮事項

a.地域区分が8地域である場合

b.コンクリート躯体または土塗壁の外側に断熱層がある場合

c.床断熱において、断熱材の下側が床下に露出する場合または断熱層下側が湿気の排出

　を妨げない構成となっている場合

d.透湿抵抗比が規定の値以上である場合

e.上記a.からd.までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じら

　れていることが確かめられた場合(※)

　※防露性能の確認を透湿抵抗比以外の方法による場合の、計算概要及び条件等につい

　ては、（一社）住宅性能評価・表示協会の「計算の結果による温熱環境（結露の発生を防止す  

　る対策）に関するガイドライン」を参照のこと。

防湿層を省略できる要件

a.鉄筋コンクリート造等であるなど躯体の耐久性を損なうおそれのない場合 

b.地域区分が3～7地域までで、かつ、防湿層が0.082㎡sPa/ng（170㎡hmmHg/g）以

　上の透湿抵抗である場合

c.地域区分が3～7地域までで、かつ、断熱層の外側に軽量気泡コンクリート（JIS A 5416

　（ALCパネル）に規定するもの）またはこれと同等以上の断熱性能及び吸湿性を有する材

　料を用いる場合、かつ、防湿層が0.019㎡sPa/ng（40㎡hmmHg/g）以上の透湿抵抗で

　ある場合またはこれと同等以上の措置を講ずる場合

d.地域区分が8地域である場合

e.透湿抵抗比が規定の値以上である場合   

f.上記a.からe.までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じら

　れていることが確かめられた場合     

通気層を省略できる要件

防湿層を省略できる透湿抵抗の値

地　　域 1〜3地域まで

6

5

4地域

4

3

5〜7地域まで

3

2

通気層を省略できる透湿抵抗の値

1〜3地域まで

6

5

4地域

4

3

5〜7地域まで

3

2

天井断熱における外気側透湿抵抗及び移流補正係数

天井断熱の透湿抵抗比 ＝
室内側透湿抵抗の総和R’i － 移流補正係数Cr

外気側透湿抵抗R’o

1〜3地域まで 4地域 5〜7地域まで

屋根または天井

その他の部位

地　　域

屋根

外壁

地　　域

外気側透湿抵抗
R’o（㎡sPa/ng）

移流補正係数
Cr（㎡sPa/ng）

2.16×104

2.75×106

1.59×104

8.96×105

1.59×104

1.44×105

1
壁体に断熱材を施工した壁体一般部の断面構成は、図11に示すように断熱層の室内側には透湿抵抗の高い防湿層を、

断熱層の室外側には所定の透湿性・防風性・防水性を有する防風層を施工し、通気層等を設けることが基本となります。

しかし、部位全体の防露性能を確保するためには、一般部の措置だけでは不十分であり、図12に示す天井や床との取合

部の防湿が不可欠です。取合部の防湿は、防湿層の重ね部を内装材や木材などで押さえ、室内空気の侵入を防ぐことが

原則です。特に、木造住宅における取合部の処理は、防露性能を確保するうえで、最も重要なポイントとなります。

防露壁体の基本的な考え方

2
透湿抵抗の小さい断熱材（以下「繊維系断熱材等」という）を使用する場合は、防湿層を断熱層の室内側に設けます。

防湿層は、「防湿材」を連続して施工することにより、一体として断熱層への湿気や水蒸気の侵入を防止する層のことを

いい、防湿層の重ねを下地のある箇所にて十分に確保し、合板、木材やせっこうボードなどの押え材で挟み付けることに

より、防湿材の透湿抵抗の値を防湿層の値とみなすことができます。

防湿層の設置

3
繊維系断熱材等とは、材料厚さが25mmの時の透湿抵抗が0.034[㎡・s・pa/ng]以上（透湿係数 290[ng/（㎡・s・

pa）]未満、透湿率 7.25[ng/（m・s・pa）]）のものであり、主な材料は表1になります。

主な繊維系断熱材等

⑴重ね代を30㎜以上とすることが望ましい。

⑵重ねは、下地のある場所でとること。

⑶押え材で挟むこと。

主な繊維系断熱材等

防露性能の確認方法の種類

[出典] （財）建築環境・省エネルギー機構：住宅の省エネルギー基準の解説

断熱材

防湿層

室内室外

防風層

水蒸気の侵入

防湿フィルム押え

防湿フィルム押え

押え材
合板、乾燥材、せっこうボードなど

下地材

防湿層

受け木

端根太

防湿フィルム（先張り）

天井材

防湿フィルム

内
装
材

断
熱
材

外
装
材

30mm以上

仕様による方法
確認方法

断面構成
透湿抵抗比に

よる方法
一次元定常計算に

よる方法
一次元非定常計算に

よる方法

繊維系断熱材

単一の断熱材で均質に
構成される部位

複数の性能の異なる
断熱材で構成される部位

プラスチック系断熱材

グラスウール、ロックウール、セルロースファイバー等の繊維系断熱材

吹付け硬質ウレタンフォームのうち、JIS A 9526（建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム）A種3に該当するもの

フェノールフォームのうち、JIS A 9511（発泡プラスチック保温材）A種フェノールフォーム3種2号に該当するもの

○

○

○

×

○

○

○

○

pufpure A warm、pufpure A- ATは、上記の確認を行わなくても防湿層は不要です（通気工法に限ります）。

結露対策
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現場チェックシート 施工上の注意

（1　2　3　4　5　6　7　8）

ユニットバスは吹付けウレタンフォーム施工後に搬入、据付けしてください

フローリング、階段などの仕上は吹付けウレタンフォーム施工後にしてください

せっこうボードは吹付けウレタンフォーム施工後に搬入してください

屋根面の野縁の施工は吹付けウレタンフォーム施工後にしてください

換気システムは吹付けウレタンフォーム施工後に設置してください（外壁面の吸気孔配管は先行して取付けてください）

●ダウンライト廻りの断熱施工

　吹付けウレタンフォームとダウンライトの隔離距離につきましては、ご使用になられますダウンライトメーカーへお問い合

　わせ願います。

●VVFケーブルとEM-EEFケーブルの発泡ポリウレタンによる影響について

①発泡ポリウレタンによる化学的影響

  　VVF配線の場合

　発泡ポリウレタンは反応触媒として一般に「アミン」を含有しております。アミンは、強力な還元作用を有するため、塩化ビニ

　ルの塩素と接触すると脱塩酸反応が起こり、絶縁抵抗の低下を招く場合があります。ただし、VVFケーブルが許容温度以下

　（導体の温度60℃以下）で使用される場合であれば、実際上は問題はないとされています。

  　EM-EEF配線の場合

　EM-EEFの絶縁体及びシースには、ポリエチレン系の材料を使用していますので、成分に塩素を含んでおりません。したがっ

　て、発泡ポリウレタンに含有されている「アミン」による化学的影響はありません。

②発泡ポリウレタンによる熱的影響

  　VVF及びEM-EEF配線共通

　ケーブル配線上に断熱材である発泡ポリウレタンを吹付けた場合は、電流により導体抵抗から発生する熱の放散が妨げら

　れます。この状態で、通常の気中配線時の最大許容電流を通電し続けると、ケーブルの許容温度（VVFは導体温度60℃ま

　で、EM-EEFは75℃まで）を超えてしまい、ケーブルの寿命を著しく縮めることになります。このために、許容電流を下げて

　使用する必要があります。

　日本電線工業会によるテストの結果では、許容電流を気中・暗渠1条布設時の約60％まで下げて使用する必要があるとさ

　れています。

　また、米国のIEEE学会の規定では、ケーブルの発泡ウレタンを吹付ける場合の許容電流の低減率は以下の通りとなります。

●サッシ廻りの施工

　サッシ廻りのすき間埋につきましては、各サッシメーカーの施工要領にしたがって施工して下さい。

100mm 100mm

50mm

ダウンライト 天井

吹付けウレタンフォーム

50

100

200

400

500以上

断熱材中の長さ（mm） 許容電流低減率

0.89

0.81

0.68

0.55

0.5

施工イメージ

施工上の注意
施
工
上
の
注
意

打ち合わせ日

仕様打ち合わせ

吹付けウレタンフォーム施工前の工程

吹付けウレタンフォーム施工後の工程


